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6 (TOMADA)

10 A

1.5

(36 W)

C

7 (ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA)

32 A

5 kA

4

DR

25 A

(4800 W)

A+C

8 (CHUVEIRO)

32 A

5 kA

4

DR

25 A

(4800 W)

A+B

9 (CHUVEIRO)

10 A

2.5

(500 W)

C

10 (TOMADA)

QD2 (QUADRO 1)

(75527 W)
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1
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QD2

80 A

25 16

63 A

DPS

175 V - 40 KA

63 A

16

(19546 W)

A+B+C

QD5

10 A

1.5

(498 W)

C

1 (ILUMINAÇÃO)

20 A

4

(1400 W)

A

2 (TOMADA)

10 A

1.5

(12 W)

C

3 (ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA)

QD4 (QUADRO)

(21456 W)

QD4

63 A

16

50 A

DPS

175 V - 40 KA

40 A

5 kA

10

(6828 W)

A+B

QD6

10 A

5 kA

2.5

(900 W)

A+C

1 (ILUMINAÇÃO PATIO)

10 A

2.5

(30 W)

A

2 (ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA)

10 A

2.5

(608 W)

A

3 (ILUMINAÇÃO)

10 A

2.5

(780 W)

A

4 (VENTILADOR)

10 A

2.5

(800 W)

C

5 (TOMADA)

32 A

5 kA

4

DR

25 A

(4800 W)

B+C

6 (CHUVEIRO)

32 A

5 kA

4

DR

25 A

(4800 W)

B+C

7 (CHUVEIRO)

QD5 (QUADRO)

(19546 W)

QD5

40 A

5 kA

10

35 A

5 kA

DPS

175 V - 40 KA

10 A

1.5

(424 W)

B

1 (ILUMINAÇÃO)

10 A

1.5

(24 W)

A

2 (ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA)

10 A

2.5

(800 W)

B

3 (TOMADA)

10 A

2.5

(780 W)

A

4 (VENTILADOR)

32 A

5 kA

4

DR

25 A

(4800 W)

A+B

5 (CHUVEIRO)

QD6 (QUADRO)

(6828 W)

AL1

70 35

150 A

kW.h

150 A

70 35

(75527 W)

A+B+C

QD2

kW.h

32 A

4

(3700 W)

A+B+C

QD10

QM1 (QUADRO)

(79227 W)
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QUADRO 1
 75527 W

QD2

   150 A

70

QUADRO INCENDIO
  3700 W

QD10

    32 A

4

QM1 (QUADRO)

Potência Instalada (W)

A  26206

B  26865

C  26155

Total  79227

3#70(70)35 mm²

Conduto ø3"

150 A

Verde

Legenda

6

j

1 tecla simples & 1 tomada 2P+T - 1,10m do piso

e

6

e

2 teclas paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso

A INT

APARELHO INTERFONE PADRÃO BRANCO

a

ABB

Acionador a 1,20m do piso

b

AIB

Acionador de alarme a 1,20m do piso

2x20

4

Bloco autônomo ilum. emergência a 2,20m do piso

C INT

CENTRAL INTERFONE PADÃO

C
A

I

CAI-1

Caixa a 1,50m do piso

Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

300x300x120

Caixa de passagem de embutir na parede

300x300x300

Caixa de passagem de embutir no piso

Entrada de serviço aérea

m

m

Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso

ae Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

e

e

Interruptor paralelo 2 teclas -- 1,10m do piso

bu

bu

bu

Interruptor simples - 3 teclas a 1,10m do piso

o Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

c

c

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

g

g

g

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

bv

1

Lâmpada Led 100W

dk

203

Lâmpada Led 20W

P
C

PCBI-1

Painel BB incêndio a 1,50m do piso

q

VTT

Placa 2"x4" a 1,10m do piso

1

18

Plafon

bh

Plafon Led 20x20 - 18w

1

25

Plafon

bm

Plafon led 30X30 - 25w

3

30

Plafon

c

Plafon led 30x30 - 30w

3

36

Plafon

cx

Plafon led 40x40 - 36w

CHG

6

4800

Ponto  2P+T a 2,20m do piso

M

3F

1

3700

BR4T

Ponto 3P+T a 0,30m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

SIC

6

Sirene - 2,20m do piso

RJ11

TR-1

Tomada telefone 4P a 0,30m do piso

2PT

3
Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

2PT

10
Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

2

2PT

Tomada universal 2P+Tno piso

VTP

5

130

Ventilador de parede

aa

130

VTS

4

Ventilador no teto

1

12

ag

plafon 12w

²

CX13

300x300x120

CX14

300x300x120

ø
1
"

Cabo ótico - interna-1Fo

RJ45

TR-1

CX15

300x300x120

ø
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"

Cabo FTP-5e Blindado (24AWG)-4P

Cabo ótico - interna-1Fo
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TE-1

Cabo UTP-6 (24AWG)-4P

Cabo UTP-6 (24AWG)-4P

Cabo UTP-6 (24AWG)-4P

Cabo UTP-6 (24AWG)-4P

Cabo FTP-5e Blindado (24AWG)-4P

Cabo ótico - interna-1Fo
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21-NÃO HAVERA IMPACTO AMBIENTAL.

RESPONSABILIZANDO-ME, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, ADMINISTRATIVA OU JURIDICAMENTE, EM

20-DECLARO CONHECER O DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL Nº 5.194/66, DE 24/12/66, NA LEI Nº 9610/98, 

19- CONSULTAR OS PROJETOS AFINS E COMPLEMENTARES QUE PODERÃO FORNECER

18-CONDUTORES COM SEÇÕES MAIORES QUE 10mm2 (INCLUSIVE) É OBRIGATÓRIO O USO DE CABOS.

17- AS CAVAS DE ATERRAMENTO DEVEM POSSUIR TAMPA ALÉM DE PREENCHIMENTO COM

16- O RAMAL DE ENTRADA DEVERÁ FICAR DISTANTE 1,20m DE QUALQUER ACESSO

NA TAMPA, ABAIXO DO VISOR DE MODO A IDENTIFICÁ-LAS COM AS RESPECTIVAS UNIDADES CONSUMIDORAS;

POR PARTE DESTA CONCESSIONÁRIA;

PODERÃO SER REPASSADOS AO CONSUMIDOR;

12- HAVENDO ALTERAÇÃO NA RDU, NO CIRCUITO QUE ATENDERÁ AO IMÓVEL, OS CUSTOS

APROPRIADOS AS CAIXAS DE MEDIÇÃO, DERIVAÇÃO E DISJUNTOR GERAL

13- INSTALAR TRÊS HASTES DE TERRA, ESPAÇADAS DE, NO MÍNIMO, 2,40m ENTRE SI.

PELO PISO DEVERAM TER DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO TIPO SINTENAX, CLASSE 1kV

5- CONDUTORES ESPECIFICADO EM mm , COBRE ISOLADO EM PVC 70°C, QUANDO LANÇADO

11- A RDU NÃO FOI DEFINIDO AINDA.

10- PROTEGER COM RECOBRIMENTO ADEQUADO E CAMADA DE CONCRETO TODAS AS 

TUBULAÇÕES ENTERRADAS NAS ÁREAS EXTERNAS

9- AS EMENDAS DE CONDUTORES NAS CAIXAS DE PASSAGEM EXTERNAS SERÃO COM 

OU VERDE-AMARELO, E DEVERÁ ATERRAR INTERNAMENTE ATRAVÉS DE CONECTORES E TERMINAIS

E RELACIONADOS NO MANUAL DO CONSUMIDOR N° 11

AOS BORNES SUPERIORES DOS MESMOS

3- OS ELETRODUTOS SERÃO DE PVC, RÍGIDOS, ROSQUEÁVEIS, CONFORME NBR-6150  (COR PRETA)

2- PARA EXECUÇÃO DA ENTRADA E MEDIÇÕES OBSERVAR RIGOROSAMENTE AS PRESCRIÇÕES DA ND-5.2 (CEMIG)

1- TODO CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER ISOLADO COM ISOLAMENTO COR AZUL CLARO

8- A CORRENTE DE CURTO CIRCUITO DA PROTEÇÃO GERAL DEVERÁ SER IGUAL OU MAIOR

4- OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DOS DISJUNTORES DEVERÃO SER CONECTADOS PRIMEIRO

6- OS CONDUTORES DE PROTEÇÃO SERÃO DE COBRE, ISOLAMENTO PVC 70°C, COR VERDE

7- TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO SER OS DO TIPO APROVADOS PELA CEMIG

22-DEVERA UTILIZAR DISJUNTOR DIN COM CURVA C POR CAUSA DA SELETIVIDADE DO SISTEMA E 

UTILIZANDO CAIXA MOLDADA E AS DERIVAÇÕES COM DIN.

23-O QDL DEVE POSUIR PORTA DE ACESSO, POSSUIR SINALIZAÇÃO QUANTO AO PERIGO DE CHOQUE

ELÉTRICO E RESTRIÇÃO DE ACESSO POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak

2.1/2"
2 pç

Bucha zamak

2.1/2"
2 pç

Caixa PVC

4x2"
186 pç

Caixa PVC octogonal

3x3"
36 pç

Caixa alumínio 4"x2"

1x2"
1 pç

Condulete alum. encaixe tipo C

3/4" sem tampa 1 pç

Curva 90° PVC longa rosca

2.1/2"
4 pç

Luva PVC encaixe

3/4"
1 pç

Luva PVC rosca

1"
3 pç

1.1/4"
4 pç

3/4"
66 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S4
277 pç

S6
32 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante

277 pç

4,2x32mm autoatarrachante

32 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.PVC flexível - 0,6/1kV (ref. Pirelli Eprotenax Gsette)

35 mm² 16.60 m

70 mm² 66.30 m

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1 mm² 14.80 m

1.5 mm² 1754.40 m

10 mm² 87.70 m

16 mm² 398.70 m

2.5 mm² 3585.90 m

25 mm² 319.30 m

35 mm² 124.80 m

4 mm² 615.50 m

Caixa de passagem - embutir

Alvenaria

300x300x300mm
4 pç

Tampa 300x300x50mm 4 pç

Aço pintada (ref Cemar)

330x330x122 mm
2 pç

530x530x152 mm
1 pç

Aço pintada (ref Lukbox)

300x300x120 mm
5 pç

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2"x4" - ventilador teto

Liga/Desliga 72 pç

Placa 2x4"

Interruptor paralela - 1 tecla 9 pç

Interruptor paralelo - 2 teclas 9 pç

Interruptor simples & paralelo - 2 teclas 1 pç

Interruptor simples - 1 tecla 12 pç

Interruptor simples - 2 teclas 5 pç

Interruptor simples - 3 teclas 8 pç

Placa cega 12 pç

Placa p/ 1 função redonda 1 pç

Placa p/ 1 função retangular 73 pç

Placa p/ 2 funções retangulares 6 pç

Placa p/ 3 funções 1 pç

Tomada universal redonda 2P+T - 10A
1 pç

Placa p/ divisória

Interruptor 1 tecla paralela 6 pç

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples 1 pç

Interruptor 1 tecla simples e tomada 2P+T 6 pç

Interruptor 2 teclas paralelas e tomada hexagonal (NBR14136) 1 pç

Tomada universal retangular 2P+T 10A 72 pç

Dispositivo Elétrico - sobrepor

Placa c/ furo

Branca
3 pç

S/ placa

interruptor 3 teclas simples 1 pç

Tampa alum. p/ condulete 3/4"

3 funções retangulares 1 pç

Ventilador de teto

Ventilador simples 5 pç

ventilador parede

Ventilador simples 31 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN

100A
1 pç

125A
1 pç

150A
3 pç

25 A
1 pç

32 A
2 pç

50 A
2 pç

63 A
4 pç

80 A
3 pç

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN

10 A
29 pç

13 A
2 pç

20 A
1 pç

Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN

10 A - 5 kA
1 pç

32 A - 5 kA
12 pç

35 A - 5 kA
1 pç

40 A - 5 kA
1 pç

Dispositivo de proteção contra surto

175 V - 40 KA
31 pç

Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN

25 A
12 pç

Eletroduto PVC encaixe

Braçadeira galvan. tipo cunha

3/4"
3 pç

Eletroduto, vara 3,0m

3/4" 4.00 m

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 55.30 m

3/4" 862.00 m

Eletroduto pesado

1.1/2" 50.80 m

2" 46.30 m

3" 93.40 m

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira galvan. tipo cunha

1" 11 pç

1.1/4"
18 pç

3/4"
276 pç

Eletroduto, vara 3,0m

1" 11.40 m

1.1/4" 18.30 m

2.1/2" 1.00 m

3/4" 312.10 m

Iluminação de emergência

Acessórios p/ bloco autônomo

Base para bloco plugável 2 pç

Bloco autônomo - aclaramento

Autonomia 1h - 200lm
18 pç

Bloco autônomo plugável - aclaramento

Autonomia 3h - 600lm
2 pç

Luminária e acessórios

Soquete

base E 27
39 pç

Lâmpadas Led

PLAFON

12W
4 pç

18W - 20x20CM
18 pç

25W - 30X30CM
21 pç

30W
73 pç

36W - 40X40CM
12 pç

Par 38

100W
9 pç

30W
30 pç

Material p/ entrada serviço

Armação secundária aço laminado

1 estribo com haste
3 pç

Cabeçote alumínio p/ eletroduto

2.1/2"
1 pç

Cabo cobre nu

Seção  35mm2 3 pç

Cabo de aço galvanizado

N° 14 BWG (rl 500g) 1 pç

Caixa inspeção de aterramento

250x250x500mm
3 pç

Cinta de alumínio para poste

L=18mm, C=1,0m

4 pç

Haste de aterramento aço/cobre

D=15mm, comprimento 2,4m 3 pç

Haste para armação secundária

16''x350''
1 pç

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada
3 pç

Poste de tubo galvanizado

PA-6
1 pç

Tampão poste de aço

1 pç

Terminal de aterramento

Haste-cabo
2 pç

Quadro de medição - CEMIG

Unidade consumidora individual - embutir

CM-3 LVP - Caixa p/ medidor polifásico 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)

Cap. 12 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 2 pç

Cap. 24 disj. unip. - In barr. 100 A 2 pç

Barr. trif., disj. geral - DIN (Ref. Moratori)

Cap. 32 disj. unip. - In barr. 150A 1 pç

Barr. trif., disj. geral - UL (Ref. Moratori)

Cap. 18 disj. unip. - In barr. 150 A 1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. bif., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 18 disj. unip. - In Pente 63A 1 pç

Sistema emergência & segurança

Acionador tipo "quebre o vidro" com corrente & martelo

Botoeira de alarme
3 pç

Botoeira para bomba de incêndio 1 pç

Central combinada

12Vcc - 15 pontos alarme - 2 luz emergência 1 pç

Painel comando bomba incêndio

5cv - trifásico - 220ca
1 pç

Sirene

Corneta 12Vcc - 120db
3 pç

E
l
é
t
r
i
c
a

Acessórios p/ eletrodutos

Luva PVC rosca

3/4"
1 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S4
3 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante

3 pç

Cabeamento estruturado - metálico

Cabo FTP-5e Blindado (24AWG)

Cabo FTP-5e Blindado (24AWG)-4
65.60 m

Cabo UTP-6 (24AWG)

Cabo UTP-6 (24AWG)-4
25.90 m

Cabeamento estruturado - óptico

Cabo ótico - interna

Cabo ótico - interna-1 35.10 m

Caixa de passagem - embutir

Aço pintada (ref Lukbox)

300x300x120 mm
4 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

1" 49.50 m

3/4" 49.00 m

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira galvan. tipo cunha

3/4"
3 pç

Eletroduto, vara 3,0m

3/4" 3.40 m

M
ú
l
t
i
p
l
a

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2"
7 pç

Acessórios para telefonia

Bloco terminal BLI

BLI-10
2 pç

Canaleta de montagem

1 módulo BLI-10
2 pç

Acessórios uso geral

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x10mm autoatarrachante

2 pç

Dispositivo Telefônico - embutir

Placa PVC

Placa 4x2" - branca
7 pç

Tomada

Tomada redonda 4P - branca
7 pç

INTERFONE

APARELHO INTERFONE

INTERFONE PADRÃO BRANCO
2 pç

T
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LOCALIZAÇÃO

1

2,5

FOTOCELULA

1 pç

FOLHA:

CONTÉM:

FINALIDADE: EDUCACIONAL

RESP. TÉCNICO: FLÁVIO CÉSAR FONSECA MANO

DESENHISTA: FLÁVIO CÉSAR FONSECA MANO

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

LOCAL: RUA SINFOROSA ALMEIDA, S/Nº 

DATA: 30/07/2021

RESPONSÁVEL PELA OBRA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO: IGARATINGA/MG

CREA: 74.559/D

CNPJ: 18.313.825/0001-21

01/03

BAIRRO: CENTRO

DIMENSIONAMENTO DE REDE EELÉTRICA - CARGA INSTALADA 79,23 Kw - DEMANDA 56 KVA

ÁREA À CONSTRUÍR: 1.593,08 m²ÁREA DO TERRENO: 2.886,82 m²

REVISÃO: 00/0000

ASSUNTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

CNPJ: 18.313.825/0001-21

ENG. ELETRICISTA:FLÁVIO CÉSAR FONSECA MANO

CREA: 74.559/D

www.projetengenharia.com

Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro

Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-9919-8725 / 9-9907-7963

PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DE REDE ELÉTRICA

PLANTA BAIXA

PVTO. TÉRREO;

LISTA DE

MATERIAIS;

QUADRO DE

LEGENDAS;

DIAGRAMA QM1;

DIAGRAMA QD...

PLANTA BAIXA PVTO. TÉRREO

ESC.: 1/75
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PÁTIO COBERTO
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HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

COPPERWELD REF.: TEL-5814

ATERRAMENTO

MALHA DE

CABO DE COBRE NU

50mm TEL-5750

TELHA DE UTILIZAÇÃO DO PILAR

METÁLICO COM DESCIDA

SEM     ESCALA

DETALHE 9

TERMINAL DE COMPRESSÃO

REF.:TEL-5150

REF.:TEL-5150

ABAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA

ELETRODUTO DE PVC

ø1 REF.:TEL-5501

2

50mm REF.:TEL-5750

CABO DE COBRE NU

2

W
W

W
.
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.
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W
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O

M

.

B

R

PESADA REF.:TEL-535

PASSEIOS E PISOS SUJEITOS ÀS CARGA

E BORDA EXTERIOR REDONDA Ø300mm PARA

COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC

COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO

CABO DE COBRE NU

35mm REF.:TEL-5735

2

HASTE DE ATERRAMENTO REF.:TEL-580

PARA CONEXÃO ENTRE 2 CABOS E

CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE

DETALHE 1

SEM     ESCALA

PARA CONEXÃO DAS MALHAS

INSPEÇÃO TIPO SOLO COM TAMPA REFORÇADA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA CAIXA DE

3
0
0
m

m

3
1
5
m

m

CONECTOR DE MEDIÇÃO

BIMETÁLICO REF.:TEL-565

REF.:TEL-545

CONDULETE DE INSPEÇÃO

CABO DE COBRE NU 

50mm REF.:TEL-5750

2

CABO DE COBRE NU 35mm REF.: TEL-5735

QUE SEGUE EMBUTIDO NO REBOCO

2

CABO DE COBRE NU 

2

35mm REF.:TEL-5735

DETALHE DA JUNÇÃO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO

SEM     ESCALA

DETALHE 2

       RECOMENDADA

     É 300mm

         A LARGURA

MÍNIMA É 500mm

A PROFUNDIDADE

MALHA DE ATERRAMENTO

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA

50mm TEL-5750

2

CABO DE COBRE NU

DETALHE 3

SEM     ESCALA

DA MALHA DE ATERRAMENTO

DETALHE DA VALA

DETALHE DA CAIXA

DE EQUALIZAÇÃO REF.: TEL-901

SEM     ESCALA

DETALHE 4

VAI AOS TRILHOS

DOS ELEVADORES

VAI AOS TRILHOS

DOS ELEVADOSRES

ISOLADOR BT ø25

ø 30mm

150 x 150 X 6.3mm

BARRAMENTO DE COBRE

DO SPDA

VAI AO ATERRAMENTO

DA REDE ELÉTRICA

VAI AO ATERRAMENTO

TELEFÔNICO

VAI AO ATERRAMENTO

Caixa de inspeção - Cimento - Ø300x300m c/ haste 3/4" x 2,40m

Caixa de Equalização

Sobe

Cabo de cobre Nu # 35 mm²

Cabo de cobre Nu # 50 mm²

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D12

D11

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

D20

D21

D22

D23

D24

D25

D27

D28

D29

D30

D31

D32

D33

D34

D35

D36

D37

D38

D39

D40

D41

D26

ATERRAMENTO

CEMIG

VER DETALHE 4

Cabo -35mm²

VER DETALHE 1

VER DETALHE 1

VER DETALHE 2

VER DETALHE 3

VER DETALHE 9

G

Á

S

INTERLIGAR ÀS FERRAGENS

CONECTAR TODAS AS

FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADO

CHAPA BELINOX 300mm

EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS TEL-750

INTERLIGAR ÀS TUBULAÇÕES DE GAS

x 1,2mm TEL-753

QUE VÃO PARA A EDIFICAÇÃO

20mm x 0,8mm (ROLO DE 3m) PARA

ESTRUTURAS METÁLICAS

PRÓXIMA À CASA DE GÁS

QUE VÃO PARA A EDIFICAÇÃO

INTERLIGAR ÀS TUBULAÇÕES DE GAS

DA ESTRUTURA  PARA

EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS

DETALHE 11

SEM     ESCALA

EQUALIZAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS

DETALHE GENÉRICO DE

Lista de Materiais

SPDA - Aterramento

Equalizador

equalizador 1 pçE
l
é
t
r
i
c
a

SPDA - Aterramento

Caixa de inspeção

PVC- Ø300x300mm
41 pç

Haste de aterramento - cobreada

3/4" x 2,40m

41 pç

SPDA - Condutores

Cabo de cobre Nú - 7 fios

50mm² 334.90 m

S
P

D
A

E

Q

U

A

L
I
Z

A

D

O

R

REF.:TEL-753

TELA BELINOX

180cm

30cm

DETALHE DE EQUALIZAÇÃO

DA CENTRAL DE GÁS

SEM     ESCALA

DETALHE 10

CONFORME NOTA 0.

INTERLIGAR

CENTRAL DE GÁS

VER DETALHE 11

VER DETALHE 10

NOTAS PARA O SISTEMA EXTERNO

4- EM LOCAIS DE F'ACIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVERÃO SER PROTEGIDOS POR TUBOS DE PVC DE 1".

NO PONTO DE CRUZAMENTO.

8- TODAS AS TUBULA{~OES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVER~AO SER INTERLIGADAS A ESSE

RECALQUE, TUBOS DE GAS, TUBOS DE COBRE, CENTRAL DE GAS, ETC.

EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO SISTEMA EL'ETRICO, TELEFONICO E MASSAS METALICAS CONSIDER'AVEIS TAIS COMO: INCENDIO,

7- NO SUBSOLO E A CADA 20 METROS DE ALTURA DEVER'A SER EXECUTADA UMA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS DE MODO A

5- DEVER'A SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPE{~AO TIPO SUSPENSA REF.:TEL-541 COM CONECTOR DE MEDIÇÃO REF.:TEL-560

PARA CADA DESCIDA, ONDE SER'A FEITA A DESCONEX~AO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

9- TODAS AS CONEX~OES DO ATERRAMENTO DEVER~AO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOT'ERMICA.

12-TODOS OS MATERIAIS ESPECFICOS S~AO DE FABRICAÇÃO DA TERMOT'ECNICA IND. E COM. LTDA

13-ESTE PROJETO N~AO PODER'A SOFRER MODIFICAÇÕES SEM A PREVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.

ATMOSF'ERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICI^ ENCIA DO SPDA.

10-O SISTEMA DEVER'A TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS POR DESCARGA

11-N~AO 'E FUN{~AO DO SPDA  A PROTE{~AO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVER~AO

ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS ( PROTETORES DE LINHA ) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

SISTEMA DE PROTECÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSF'ERICAS EXTERNO

1- TODAS  AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO ( ANTENAS, ESCADAS,

 CHAMINES,ETC. ) DEVERÃO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PR'OXIMO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO

 DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSS'IVEL DESCARGA.

2- OS MASTROS DOS CAPTORES TIPO FRANKLIN TERÃO UMA ALTURA DE 6 METROS. NO CASO DA COLOCAÇÃO DE ANTENAS,

 OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A COLOCAÇÃO DE MASTROS PROXIMOS AS

 ESSAS ESTRUTURAS DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM 2 OU 3 METROS.

3- DEVERÃO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TERMINAIS AEREOS REF.:TEL-044 COLOCADOS A CADA 6 METROS.

 ESSES TERMINAIS DIMINUIR~AO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER DANIFICADA NOS PNTOS DE IMPACTO.

6- FOI UTILIZADA TELA BELINOX ( 30mmX1,2mm) REF.:TEL-753, FORMANDO UMA REDE SOB OS BOTIJÕES DE G'AS, INTERLIGADA AS

 TUBULAÇÕES E AO PORTÃO METÁLICO DO DEPÓSITO. APÓS EQUALIZADAS ENTRE SI, ESSAS ESTRUTURAS FORAM INERLIGADAS

 ATRAVÉS DE CABO DE COBRE NU 50mm `A MALHA DE ATERRAMENTO DO S.P.D.A.
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CONTÉM:

FINALIDADE: EDUCACIONAL

RESP. TÉCNICO: FLÁVIO CÉSAR FONSECA MANO
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RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

LOCAL: RUA SINFOROSA ALMEIDA, S/Nº 

DATA: 30/07/2021
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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO: IGARATINGA/MG
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CNPJ: 18.313.825/0001-21

02/03

BAIRRO: CENTRO
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BUCHA DE NYLON

N° 8 TEL-5308
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1

m

BUCHA DE NYLON

ARRUELA LISA EM AÇO

INOX øI/4" REF.:TEL-5303

TEL- 583

CONECTOR MINI-GAR

N° 8 TEL-5308

M6 x 45mm TEL-5346

PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX

ø 3/8" TEL-044

TERMINAL AÉREO H=25cm

TERMINAL DE PRESSÃO

EM LATÃO ESTANHADO

TEL-5096

TIPO PRENSA

PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX

M6 x 45mm TEL-5346

DETALHE 5

SEM     ESCALA

TERMINAL AÉREO NA ALVENARIA

DETALHE DA FIXAÇÃO DO CABO E

INOX øI/4" REF.:TEL-5303

ARRUELA LISA EM AÇO

CABO DE COBRE NU 

2

35mm REF.:TEL-5735

2

M

Á

X

I

M

O

 

D

E

 

1

 

M

E

T

R

O

4,2 X 32mm REF.:TEL-5333

PARAFUSO FENDA EM INOX

ESTANHADO TEL-746

PRESILHA EM LATÃO

DETALHE DA FIXAÇÃO DO CABO

EM TELHA METÁLICA

SEM     ESCALA

DETALHE 6

    70mm  TEL-5720

CABO DE ALUMÍNIO NU

PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN

TEL-010

ABRAÇADEIRA-GUIA

REFORÇADA 1.1/2" TEL-340

3m X 1 1/2" TEL-460

MASTRO SIMPLES

SINALIZADOR NOTURNO DE

OBSTÁCULOS TEL-590

TEL-5015

CONECTOR DE PRESSÃO

2m x 1.1/2" TEL-400

COM CORDOALHA DE AÇO

CABO DE COBRE NU 16mm

TEL-5716

TEL-320

ABRAÇADEIRA-GUIA SIMPLES 1.1/2"

ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA 1 1/2"

TEL-340

TEL-065

BASE 1.1/2"

PARÁ-RAIOS TIPO FRANKLIN

EM MASTRO DE 3m x 1.1/2"

SEM     ESCALA

DETALHE 7

CONJUNTO DE ESTAIAMENTO

DETALHE DE UTILIZAÇÃO DAS ETRUTURAS

METÁLICA COM DESCIDA NATURAL

SEM     ESCALA

DETALHE 8

GUIA DOS PORTÕES

ESTRUTURA METÁLICA DA

COPPERWELD REF.: TEL-5814

MALHA DE

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

ATERRAMENTO

50mm TEL-5750

CABO DE COBRE NU

DE CAPTAÇÃO VER DETALHE X

DERIVAÇÃO DA MALHA

2

TERMINAL DE COMPRESSÃO

REF.:TEL-5150

EM COBRE ESTANHADO

TERMINAL DE COMPRESSÃO

REF.: TEL-5135
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Legenda

Captor Franklin - H=300mm - 1 descida

Terminal Aéreo - 600 mm - Fixação Horizontal
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CABO DE COBRE NU

35mm REF.:TEL-5735

2

PARA CABO DE COBRE 35mm

CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT-BOLT

CABO PROVENIENTE 

DA DERIVAÇÃO

2

0

c

m

REF.: TEL-5015

DETALHE 7

SEM     ESCALA

DETALHE DE CONEXÃO DE DERIVAÇÃO

DESCE PARA O 

ATERRAMENTO

 CASTELO D'ÁGUA

METÁLICO
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VER DETALHE 7

VER DETALHE 5

VER DETALHE 6
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D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D12

D11

D13

D14

D15

D16
D17

D18

D19

D20

D21

D22

D23

D24

D25

D27

D28

D29

D30

D31

D32

D33

D34

D35

D36

D37

D38

D39

D40

D41

D26

Lista de Materiais

SPDA - Captor

Captor Franklin

H=250mm - 01 descida
1 pç

Terminal Aéreo

25 cm - Fixação horizontal 53 pç

SPDA - Condutores

Cabo de cobre Nú - 7 fios

35mm² 552.30 m
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CONTÉM:

FINALIDADE: EDUCACIONAL

RESP. TÉCNICO: FLÁVIO CÉSAR FONSECA MANO

DESENHISTA: FLÁVIO CÉSAR FONSECA MANO

RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA
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DATA: 30/07/2021
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RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MUNICÍPIO: IGARATINGA/MG

CREA: 74.559/D

CNPJ: 18.313.825/0001-21

03/03

BAIRRO: CENTRO

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

ÁREA À CONSTRUÍR: 1.593,08 m²ÁREA DO TERRENO: 2.886,82 m²

REVISÃO: 00/0000

ASSUNTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

CNPJ: 18.313.825/0001-21

ENG. ELETRICISTA:FLÁVIO CÉSAR FONSECA MANO

CREA: 74.559/D

www.projetengenharia.com

Rua Minas Gerais, nº 655 - Sala: 611 - Centro

Divinópolis-MG - Tel.: (37) 9-9919-8725 / 9-9907-7963

PROJETO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA

DESCARGAS ATMOSFÉFICAS (SPDA)

PLANTA BAIXA

DA

COBERTURA;

LISTA DE

MATERIAIS;

QUADRO DE

LEGENDAS;

DETALHE DA...

PLANTA BAIXA COBERTURA
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